湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司                                 

RF-JDSK-AI/BI型警报控制器

使用说明书
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尊敬的用户：

衷心感谢您选择湖南大学、湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司的人防警报控制系统。
“一流的技术、一流的质量、一流的服务 ”永远是我们不懈的追求。

本手册向您简要介绍了我公司研制生产的RF-JDSK-AI/BI型警报控制器（控制终端）的主要功能、安装指南、使用说明等内容。希望您在使用本机前仔细阅读使用说明书，以便您对本产品有一个初步的了解。

谢谢您的合作，欢迎您提出建议和意见！
资料 版本:  20181001-II

设备 版本:  V

邮  编：410200

电  话：0731-88579398

传  真：0731-85794838

mail：mtdz

地  址：湖南省长沙市望城区汇智路同心国际工业园A8栋601

一、产品简介

RF-JDSK-AI/BI型电声警报控制器是湖南大学、湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司研制生产的第五代人防系统产品。它是整个人防警报系统的终端控制中心。它继承了前几代产品的优点，吸取了用户的各种建议，结合了多年来的实践经验，采用了先进的通信技术、计算机技术以及微电子技术。该产品具有可靠性高、实用性强、操作维修简便、性能价格比高等特点，足以满足各地人防部门对各类警报器实行统一、分区、分组与单一控制的要求。本说明书适用于壁挂式的型号。
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        警报点组成示意图
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警报控制器（控制终端）示意图
二、功能特点

1、接受控制：    终端机可在无人值守的情况下，通过无线或有线方式接收中央控制中心发出的各种警报信号（包括防空、防灾或用户所制定的各类警报信号）。

2、搜索频道：    终端机具有频道搜索自动跟踪功能。

3、回示功能：    终端机具有向中央控制中心回示台号的功能。

4、自动控制：    终端机可通过自动控制方式控制各类电动、电声警报器。

5、手动控制：    终端机可通过手动控制方式控制各类电动、电声警报器。

6、显示功能：    终端机具有LCD液晶显示功能，直观显示各项操作内容。

7、双向通话：    终端机用手咪可实现与中央控制中心的语音通信。

8、分区控制：    终端机可通过外接通用键盘进行台号、区号等设置。

9、转发功能：    终端机具有中继转发功能，增加信号覆盖范围。（须加装中继芯片）

10、后备供电：  具有二次供电功能，可配备直流电池供电。
性能指标

	通讯方式
	超短波无线电

	控制方式
	群控、分区群控、分组控制、单控

	输入电压
	交流：220V±10%  直流 12V/10AH

	系统监测方式
	LCD液晶显示

	射频功率
	25瓦

	指令长度
	72位

	同步方式
	M序列瞬时同步

	数据传输速率
	4800bit/s

	接收机灵敏度
	≤-123dBm(600bit/s，5%误码率）

	频率稳定度
	≤-2.5ppm（－20℃～＋55℃）

	抗同频干扰性
	≥3dB(600bit/s，丢包率为5×10-2）

	作用半径
	30公里（地面可视距离）

	天线
	全向天线

	通讯方式
	TTL、RS232、并行口

	工作温度
	－20℃～＋45℃

	尺寸
	46cm×31cm×21cm 

	重量
	  11kg


五、设备安装
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安装示意图
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底部接口图

底部接口说明：

将终端馈线插入馈线座，拧紧。

用串口控制线连接终端的电声控制口和警报器的控制接口
连接220V电源线
电源控制箱示意图（配备电动警报器）
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380V电源箱接线示意图
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220V电源箱接线示意图

终端机安装步骤
①用φ8的螺栓将附件中的安装片固定在机箱的后背上。

②用φ10的膨胀螺栓将终端机（以及电源控制箱）安装在墙体较硬的墙上。

③将天线的馈线头固定到天线插座上

[注意：天线应安装在建筑物的楼顶上，安装位置尽量避开终端机的天线和控制中心之间的阻挡物，高度应低于避雷针的高度（不小于1米，若大楼有专用接地线，固定天线的卡子应接地），接头处应接触牢固，以免影响信号接收]。

天线安装支架可用32镀锌水管，用膨胀螺栓将水管固定在女儿墙上。天线安装见参考图所示。

④将220V（或380V）交流电接入电源控制箱。在电源线接好后，合上电源控制箱中的开关K1，用万用表检查电源插座Z1上是否有电（交流220V）。见前页图

⑤将终端机的电源线插在电源控制箱的电源插座Z1上。

⑥电动警报器控制线：将电动控制线的5芯航空头一端固定在终端机的电动警报控制接口上，另一端固定在电源控制箱的警报控制接口上。见图

⑦电声警报器控制线：将电声警报控制线的DB15接口接在终端机的电声警报控制接口上，另一端固定在电声警报器的遥控接口上。见图

[注意：本机不可安装在有强电磁干扰的环境里！]
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                 接线示意图
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电动警报航空头控制针口
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电声警报DB15控制针口                 天线安装参考图

六、操作使用

1、操作面板示意图
[image: image25.jpg]OO0OO0OO0OO0CeOOo
ONOCHN HONOEONO)

R
-d
o





1、电源开关   2、数字电台   3、PS2小键盘插座   4、遥控开关    5、六位液晶显示屏   6、警音选择和指示按钮 

打开电源开关，开机自检时会显示台号。确保遥控开关打到自动，然后屏幕会显示跳频信息。这时按下清除键，可以显示台号。遥控开关打到手动时，才可以操作上方警音按键。警音选择操作完成后，切记将遥控开关拨到“自动”状态，避免误操作。
	警报种类
	鸣放时间（1次）
	鸣放规律

	预先警报
	3分钟
	鸣36秒，停24秒

	空袭警报
	3分钟
	鸣6秒，停6秒

	解除警报
	3分钟
	长鸣3分钟

	防灾警报
	3分钟
	鸣1分钟，停30秒


2、电台面板示意图
[image: image26.jpg]RF-JDSK-MT e AR 2 25
) R
Bk D& BB RE AR





A 型机 WD889电台

1、电源开关/音量（中心旋钮） 2、电源灯   3、降噪旋钮（外圈环状旋钮，旋至“BUSY忙碌灯”闪烁即可）  4、频道选择旋钮（已由主板自动控制）   5、手咪话筒接口   6、TX发射灯（红灯）/BUSY忙碌灯（绿灯）   7、数据灯
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B 型机 2519电台

1、电源开关（已由主板控制）  2、电源灯   3、音量调节   4、频道选择（已由主板自动控制）    5、手咪话筒接口     6频道显示    7、TXD发射灯（蓝灯）  8、RXD接收灯    9、信号强度灯

3、自动工作方式

①按下终端机面板“电源”开关(若电台未上电，则先将电台电源打开)，此时显示屏上首先显示本机台号,持续大约1～2秒，然后显示实时时间(小时：分钟)。

②将警报锁开关旋钮置于“自动”的位置，使电台处于频道搜索状态，电台的“搜索频道”窗口数字显示按1、2、3周期性跳动（跳频）。此时终端机进入自动工作方式。

③终端机进入自动工作方式后，可实现无人值守，自动搜索跟踪中央控制中心发出的各种指令，当收到警报指令后将自动控制警报器发放警报信号。

4、手动工作方式

①将遥控开关置于“手动”的位置。

②按下拟发警报按键（“预先”、“空袭”、“解除”、“灾警”），相应指示灯亮，系统自动完成相应警报的发放周期。

关于灾警解除警报的发放，此处使用复合按键功能分2步完成：

一、先按住“灾警”键不要释放，然后按下“清除”键。

二、释放按键。先释放“灾警”键后再释放“清除”键。

通过以上两步手动操作可以使终端发放灾警解除警报，并且面板上“解除”和“灾警”指示灯同时亮。

在警报发放过程中,按面板“清除”按键，可立即终止警报发放。

③手动方式结束后，切记要将遥控开关打在“自动”的位置，使电台恢复自动跳频，返回自动工作状态。

5、PC小键盘功能

将小键盘插入键盘口时终端会复位，按下小键盘的“更正”键，激活终端键盘操作和终端参数设置。显示屏相应显示“P      #”。其中#表示电台的当前频道。特别声明本篇下文中出现的“#”均表示电台在当前操作下所处的频道，之后不再另作说明。
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在“P      #”界面下，按下相应的键在本机可以完成以下操作:
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“更正”：   版本号

F1：      设置电台型号

F2：      跳频方式

F3：      发放警报

F4：      台号、城乡代码

F6：      呼叫主控

“.”键：   设置时间

“更正”键：依次显示本终端程序版本号、版本时间、数字电台型号（实时检测后的型号，889电台无型号显示）。

F1键：数字电台设置电台型号。（889电台无此项功能）设置的电台型号必须与本终端装配的电台型号一致。该设置能够保证终端在实时检测电台型号失败时仍能可靠控制数字电台工作。

   数字电台目前分WDS2519和WDS251A两种型号。F1激活该设置后显示器显示当前设置“2519 ？”或“251A ?”。ESC键在两者之间相互切换，Enter键确认当前屏显型号，然后自动退出F1设置。

F2键：设置终端电台频道工作方式。频道工作方式分为跳频和定频两种方式。跳频方式时，本终端电台在1、2、3频道之间周期性切换循环工作，跳频周期为0.5秒。定频方式时，本终端电台固定在某个频道工作，具体哪个固定频道由本项设置指定。
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F2激活该设置后显示器显示“Fq. *  #”,其中*为当前该项参数的设置，取值范围：0～3。该设置有4种选择：

   ①跳频方式，输入“0”后Enter键确认，然后自动退出F2设置。

   ②定频频道1，输入“1”后Enter键确认，然后自动退出F2设置。

③定频频道2，输入“2”后Enter键确认，然后自动退出F2设置。

   ④定频频道3，输入“3”后Enter键确认，然后自动退出F2设置。

 F3键：控制警报器发放警报和完成其它操作。 
  激活该功能后显示器显示“P.   ？ #”，其中“？”号是闪烁显示的，可以根据下面提供的表格输入命令代码。
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这时可以输入代码（如输入“03”解除警报）再按下Enter确认键，控制警报器完成相应的警报器动作。
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警报动作时，相应指示灯亮起，并且屏幕上会显示一个小“n”作为亮灯指示。
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	警种代码表

	警报类型
	命令代码

	预先警报
	01

	空袭警报
	02

	解除警报
	03

	防灾警报
	04

	灾警解除
	05

	广播
	06

	检验
	08

	开电声警报器
	09

	关电声警报器
	10

	试鸣公告
	16

	播放钟声
	17

	播放问候
	18


F4键：设置或修改本终端台号、区号、城区代码。F4激活该设置后，使用数字键和Enter键配合，依次逐项完成对终端台号、区号、城区代码的设置或修改。同时为区分每项设置，显示屏显示亦有以下不同之处：
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①设置、修改台号：显示“**** #”，其中****为4位台号，最低位光标闪烁。输入数字从低位向高位推进。

②设置或修改区号：显示“  ** #”，其中**为2位区号，最低位始终处在光标闪烁状态。输入数字从低向高位推进。

③设置或修改城区代码：显示“****-#”，其中****为4位城区代码，“-”为城区代码后缀符。4位数字的最低位始终处在光标闪烁状态。输入数字从低位向高位推进。

F6键：终端呼叫控制中心和中继。当主控设备（中央控制中心或中继站）无人值守时，终端可以通过无线网络使用该功能自主呼叫主控设备,主控需设置成自动跳频。被呼叫方收到信号后，将通过无线网络向呼叫方回示自己的台号。

  F6激活该功能后，可以选择以下3种呼叫方式：

呼叫控制中心：被呼叫的控制中心台号只能在1.000域输入。当显示器显示“1.000 #”时，光标在“1.000”的最低位闪烁以提示此时可以输入控制中心台号。
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台号输入数字从低位向高位推进，在确认输入的台号无误后，单击Enter键，屏幕显示“2.000”，这时再按一次Enter键。终端开始控制电台在#频道呼叫控制中心。屏幕显示“1.  #”。
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可以在显示器的高4位查看呼叫结果。此次呼叫不成功则无台号显示，成功显示被呼控制中心的台号。单击Esc或Enter键结束此次呼叫，同时进入下一轮呼叫。
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②呼叫中继站：操作者首先要遵守这个约定——被呼叫的中继站台号只能在2.000～9.000域输入。可以允许一次性呼叫多台中继站，呼叫台数范围1～8台。

当显示器显示“1.000 #”时，单击Enter键直接进入显示“2.000  #”。
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此时操作者应该在“2.000  #”域输入第1台被呼叫的中继站台号，单击Enter键结束台号输入，然后进入“3.000  #”域输入第2台被呼叫的中继站台号。依此类推，输入最后一个被呼叫的中继站台号后，双击Enter键，本终端开始控制电台切换到（#+3）频道呼叫各个中继站。屏幕显示“2.  #”。如下图
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操作者可以在显示器的高4位查看呼叫结果。呼叫不成功的中继无台号显示，成功则高4位显示被呼中继站的台号。单击Esc或Enter键结束此次呼叫，同时进入下一轮呼叫。

③一次性呼叫控制中心和中继站。操作者可以在发起呼叫时一次性输入控制中心以及多个中继站台号。当逐次在“1.000”域输入控制中心台号，“2.000～9.000”域输入若干中继站台号后，双击Enter键结束键盘输入。本终端将控制电台在#频道呼叫控制中心，等待控制中心回示后，单击Esc或Enter键后，终端将控制电台切换到（#+3）频道呼叫各个中继站。其余细节请参考本节①和②说明。

修改本机时间：●键
在显示“P   ”状态下按●键后，LCD液晶显示屏显示本机时间“时、分”当前值。可以通过光标提示，键入数字修改当前时间。Enter键确认，ESC键退出本功能。
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在显示“P   ”状态下按ESC键可以结束PC小键盘功能返回自动工作方式，电台将恢复频道搜索状态。

6、话音通信

当终端机需要与控制中心通话时，将遥控开关打到“手动”位置，使电台停止频道搜索，可通过电台上的频道选择按钮（CH）和音量选择按钮（VOL）来改变电台的频率和音量，与控制中心对好电台频率后，即可与控制中心通话。通话时请注意：手持本机话筒，按下话筒按钮（此时电台TXD发射灯长亮）话音才可传送给对方，松开按钮才可听到对方的回答。

按小键盘的“更正”键，在显示“P   ”状态下，电台已解除了频道搜索状态，本机操作者可以直接操作本机电台上的频道选择按钮（CH）和音量选择按钮（VOL）来改变电台的频率和音量，完成和控制中心的通话。

通话完毕后，切记要将遥控开关打在“自动”的位置，使电台返回到频道搜索，返回自动工作状态。

七、注意事项

1、保持环境的干燥与清洁并
定期开机（尤其在雨季），长期不用将有可能会导致电子产品的故障出现。

2、供电电压必须符合要求，交流电电压范围在±10%之内，电压的过高或过低将有可能导致器件的损坏或不能正常工作。
3、为保证警报器及遥控设备的正常及安全，需专人管理，专人操作。

4、如果发现遥控失灵，请做如下工作：

①检查电压是否正常。

②检查通话是否清晰。若不清晰则请检查天线是否接触良好，或者增加天线高度，或者改变天线的位置。

③请与我公司技术人员联系。

5、特别提示！

①平时测试时都只发送系统检验指令。

对无人值守的警报点进行测试时，为避免警报器误鸣，在发送警报指令时，请确保电源控制箱中的空气开关处在关闭状态。

四、装箱清单

	序号
	品名
	单位
	数量
	备注

	1
	终端机
	台
	1
	

	2
	手咪
	个
	1
	2519或889专用

	3
	安装附件
	套
	1
	膨胀螺栓、安装片各3个

	4
	钥匙
	片
	2
	

	5
	警报控制线
	根
	1
	配电动或电声警报器

	6
	电源线
	根
	1
	AC 220V，10A

	7
	终端天线
	副
	1
	含固定卡子2个

	8
	终端馈线
	卷
	1
	约12米

	9
	合格证
	张
	1
	




